WILKOWYJE

Zatacznik nr 2 Schemat systemu cieprowniczego PEC Tychy
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| | BUDYNKI OGRZEWANE EE  SIECI NAPOWIETRZNE
| | BUDYNKI NIEOGRZEWANE B SIECI NISKICH I POSREDNICH PARAMETROW
| | ZAINTERESOWANI PRZYLACZENIEM = SIECI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
[l BUDYNKI Z KOTEAMI WEGLOWYMI 1  MAGISTRALA TAURON CIEPLO =
1
] WYMIENNIKOWNIE GRUPOWE  KOMORY, STUDZIENKI ZAWOROWE
BE  MAGISTRALA POENOC MOC ZAMOWIONA: N
L 1) CENTRALNE OGRZEWANIE 2) CIEPLA WODA UZYTKOWA 3) KLIMATYZACIA
ZAWORY PREIZOLOWANE
Bl  MAGISTRALA POLUDNIE I it
1) ODCINAJACE 2) ODWADNIAJACE 3) ODPOWIETRZAJACE
ZAWORY PREIZOLOWANE TYPU DUO
Bl MAGISTRALA POLUDNIE II bt .
1) CENTRALNE OGRZEWANIE 2) CIEPEA WODA UZYTKOWA 3) KLIMATYZACJA
o
B MAGISTRALA FAP B ZAWORY ODCINAJACE W KOMORACH
-3 1) KULOWE 2) PRZEPUSTNICE 3)KULOWE 4) ZASUWY
INNE ZAWORY W KOMORACH
BN SIECI PREIZOLOWANE i
ﬁ ﬁ ﬁ 1) KULOWE ODW 2) KULOWE ODP 3) GRZYBKOWE ODC, ODW, ODP
l®
= SIECI KANALOWE E INNE ELEMENTY SIECI
” ' 1) PUNKT STALY 2) KOMPENSATORY MIESZKOWE 3) TERMOMETR 4) MANOMETR
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